
Sicherheitsklasse: frei verfügbar mim 07/16

Objekt: Datum:

Adresse:

Anlage:

Verzeichnis der vereinbarten grundlegenden Planungsdaten Erforderlich  Bemerkungen 

(siehe Rückseite)
1. Daten Trinkwasser vom WVU (Wasserbeschaffenheit, Parameterwerte (chemisch/mikrobiologisch)

Versorgungsdruck (Druckanfrage)
2. Wärmebereitstellung (Energieträger, Bauart)
3. Beschreibung der Anlage (zbsp. Zentral nach B 5019 oder Kleinanlage nach DVGW W 551)

Speicher mit / ohne Wärmetauscher- mit/ ohne Zirkulationspumpe Frischwassermodul
4. Funktionsbeschreibungen für Geräte und Bauteile sowie steuer- und regeltechnische Anlagen
5. Angaben zum Warmwasserbereiter ( System, Leistung, Auslegungsdaten)
6. Einstellparameter (Betriebszeiten, Temperatur, Druck, Durchfluß, Leistung usw.) 
7. Sicherheitseinrichtungen nach ÖNORM B 2531, ÖNORM EN 806-2 und ÖNORM EN 1717
8. Verbrauchseinrichtungen (Armaturen, Mischer, Thermostate, Spüleinrichtungen) 
9. Werkstoffwahl  (ÖNORM EN 806-2) 

10. Hygienplan (VDI 6023)
11. Gutachten Nachbehandlung, ( Filterung, Enthärtung, Dosierung, Desinfektion etc. ) gemäß TWV
12. Dokumentation von Maßnahmen zur Wärme-, Kälte- und Schalldämmung
13. Brandschutztechnische Maßnahmen (CE-Zertifikat, Leistungserklärung, Klassifizierungsbericht,

technische Zulassung, für Abschottungen und Streckenisolierungen etc.)    
Systemkennzeichnung der Brandschutzbeschichtung nach ÖNORM B 2230-2

14. Prüfung Brandschott durch akkr. Prüfstelle oder Sachverständigen in Verb. zur Pos. 00.2012 TT 1303
15. Prüfbericht und Prüfbuch Löschwasserleitungen nach TRVB 128 S,  (durch akkr. Prüfstelle)

Bestandsunterlagen bzw. Unterlagen für Betrieb und Wartung Erforderlich  Bemerkungen 

(siehe Rückseite)

1. Bestandspläne nach ÖNORM H 6010-1
2. Anlagenschema
3. Strangschema
4. Dimensionierung für Warm- und Kaltwasserleitungen (ÖNORM EN 806-3, DIN 1988-300)
5. Berechnung der Zirkulationsanlage (DVGW W553)
6. Einregulierungsprotokoll
7. Protokoll der Inbetriebnahme (mit Erstuntersuchung gemäß ÖNORM B 5019 und der TWV)  

 in Verbindung mit Pos. 35.6002A     
8. Druckprüfungsprotokolle nach ÖNORM B 2531
9. Spülprotokoll nach EN 806-4 bzw. ÖNORM B 2531 

10. Wartungs- und Inspektionsanleitung (gemäß ÖNORM EN 806-5),
11. Betriebsanleitung
12. Ersatzteilliste
13. Dokumentation über die Einweisung und Schulung des Wartungs- und Bedienungspersonals (VDI 6023) 
14. Probenahmeplan nach ÖNORM B 5019
15. Übernahme Niederschrift (MA 34-SR-0404)

(siehe Rückseite)

Abnahmeprotokoll Dokumentation von Trinkwasseranlagen 

MAGISTRAT DER STADT WIEN
Magistratsabteilung 34

Bau- und Gebäudemanagement
Zentrale

A-1194 Wien, Muthgasse 62
Telefon: 01-40 00-DW, Fax: 01-4000-99-8034

E-Mail: post@ma34.wien.gv.at



Sicherheitsklasse: frei verfügbar mim 07/16

Bemerkungen:

Verzeichnis der vereinbarten grundlegenden Planungsdaten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bestandsunterlagen bzw. Unterlagen für Betrieb und Wartung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

SachbearbeiterIn MA34-BM: Unterlagen übergeben am:

SachbearbeiterIn MA34-BTS: Unterlagen übernommen am:

Legende: Gelb hinterlegte Dokumentationen sind Anforderungen der Anlageninformation MA34-BTS  
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